OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zatgcznik nr 2

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup, dostawa, montaz, konfiguracja oraz uruchomienie
systemu monitoringu wizyjnego na 3 pigtrach budynku Szpitala SPZOZ w Wegorzewie oraz na
zewnatrz budynku Szpitala.

2. System powinien zawierac:

Lp. Opis Przedmiotu Zapytania llos¢

1 Kamera IP 4mpx, 2,8mm z oswietlaczem nocnym do 60m, zasilanie 12szt.
kamer PoE, kamery zewnetrzne — wandaloodporne

2 Kamera IP 2mpx, 2,8mm z o$wietlaczem nocnym do 30m, zasilanie 54sz7t.
kamer PoE, kamery wewnetrzne — wandaloodporne

3 Rejestratory IP sieciowe na 32 kamery do 4 mpx, z mozliwoscig zapisu 3szt.
nagran 24/7, minimum na 30 dni.

4 Rejestrator sieciowy IP na 16 kamer do 4 mpx, z mozliwoscig zapisu 1szt.
nagran 24/7, minimum na 30 dni.

5 Monitor 27” rozdzielczo$é¢ FullHD, praca ciggta 24/7 4szt.

6 Kabel skretka UTP 6 kat. 8 2yt do przesytania obrazu z kamer i 0k 6500mb
zasilania

7 Przycisk napadowy, przewodowy w technologii statopragdowej Iszt

8 Szafa RACK 19 cali 600x450x780 wiszaca 3szt

9 Korytka i materiaty instalacyjne o dtugosci Ok 600mb
{peszle, uchwyty, puszki itp.)
Switch PoE 32x 10/100 + 2x 10/100/1000 (dwa porty dodatkowe) Iszt

10 lub
Switch 2x16 Poe + 2x 10/100/1000 {dwa porty dodatkowe)

2szt

3. System moze obejmowac urzadzenia o parametrach lepszych. Wymagane parametry minimalne

muszg by¢ bezwzglednie spetnione. Nie spetnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

4. Wszystkie elementy wchodzace w sktad zaméwienia muszg by¢ fabrycznie nowe. Muszg spetniac
normy i certyfikaty przewidziane polskim prawem.

5. Na dostarczony przedmiot zamoéwienia Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady: -
co najmniej 36-miesiecznej.



6. Czas naprawy /wymiany sprzetu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji
maksymalnie 14 dni od daty przedtozenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego informacji o wadliwym
sprzecie. ‘

7. Zamawiajacy wymaga przekazania Zamawiajgcemu instrukcji obstugi oraz dokumenty gwarancyjne
w jezyku polskim.

8. Istnieje moiliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawce celem wyliczenia dfugosci
przewoddw niezbednych do prawidfowej pracy zestawu i rozpoznania warunkow realizacji.

9. Wykonawca w ramach zamdwienia dokona montazu catego zastawu. Montaz bedzie polegat na
odpowiednim zamocowaniu kamer i pozostatych urzadzen w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego. Wszystkie przewody muszg znajdowac sie w korytkach maskujacych, tak aby
Pacjenci Szpitala nie mieli do nich dostegpu.

10. System po instalacji i konfiguracji musi by¢ gotowa do pracy.

11. Oferta powinna zawiera¢ ceng montazu oraz instalacji urzadzen.




